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Speck BADU Jet Wave Gegenstromanlage Gegenschwimmanlage

Be- u. Entliftung DN 100
Airation and ventilation DN 100
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= ~06 (~29) / 020 Erdungs'band 1) Schachtbreite min. 70 cm
90 (~60) Gr our{d/ng tape Shaft width min. 70 cm

2) Schaltanlage in trockenem Raum montieren *)
Switchboard unit to be installed in a dry location

MaRe / Dimensions in cm 3) fsu%r:l;l#ﬁh gté;elef[if;r:gullerung und Pneumatiktaster Gber den Wasserspiegel

Lead tubes for pneumatic switching and air supply above water level and fix

a) Be- und Entliftung zur Vermeidung von Schwitzwasser
. . . Provide aeration and ventilation to prevent the formation of condensation water
Mal3e in Klammem - Ausfiihrung ohne Kugelhahne b) Pumpe auf einem Sockel oder dhnlicher Unterlage montieren

Dimensions in brackets - version without ballvalves Install pump on a footing or similar support
. X *) Schaltanlage Uber dem Wasserspiegel montieren
Zeichnungs-Nr.: 23.0.090-1 Switchboard should be installed above the waterlevel

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich.
A sufficiently dimensioned drainage must be foreseen.
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